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Sábado, 24 de Outubro de 2026

Trabalhador sofre descarga elétrica durante teste de gerador em
fazenda de Santa Rita do Trivelato

Homem de 39 anos foi eletrocutado enquanto realizava manutenção em equipamento e foi levado ao
hospital com queimaduras graves.

Uma ocorrência envolvendo acidente elétrico foi registrada na noite de quinta-feira (22) em uma propriedade
rural do município de Santa Rita do Trivelato, localizado a 355 quilômetros de Cuiabá. O Corpo de
Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado para socorrer um trabalhador de 39 anos que
recebeu uma descarga elétrica enquanto realizava procedimento de teste de amperagem em um gerador
elétrico.

A chamada de emergência foi recebida aproximadamente às 19 horas, quando o próprio acidentado se
deslocou até o quartel para solicitar ajuda. Imediatamente, a equipe da 13ª Companhia Independente
Bombeiro Militar (13ª CIBM) foi acionada e dirigiu-se ao local indicado para prestar atendimento.

De acordo com relatos colhidos no local, o incidente ocorreu durante a fase de instalação do equipamento
gerador. No momento em que o trabalhador realizava as medições de corrente elétrica, sofreu uma descarga
de alta voltagem que o projetou contra uma estrutura de parede próxima. O impacto resultou em traumatismo
craniano e queimaduras de terceiro grau localizadas no membro superior esquerdo e membro inferior direito.

Os profissionais bombeiros realizaram o atendimento inicial de emergência no local, oferecendo os primeiros
socorros ao acidentado, que apresentava consciência e orientação preservadas durante o atendimento. Após a
estabilização e realização dos procedimentos pré-hospitalares necessários, a vítima foi transportada para
receber tratamento hospitalar especializado.


